ROZDZIELNICA R-2 — OSWIETLENIE ZEW.
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opi izolacyjy zewngtrzne zewngtrzne zewngtrzne
odbiomika IS-40/3
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UKLAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
UWAG SAMOCZYNNE WYt ZASILANIA

1. INSTALACJE WYKONAC JAKO WTYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA ZAPRAWY

2. INSTALACJE GNIAZD 230V NALEZY WYKONAC PRZEWODEM YDYZ03X2,5MM, GNIAZDO 400V DLA POTRZEB KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ PRZEWODEM YDYZO5X2,5MM
3. INSTALACJE OSWIETLENIOWA WYKONAC PRZEWODAMI YDYZO 3, 4 ,5X1,5MM

4. OBOWIAZKOWO W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O CZULOSCI 30MA

5. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZI WANNY LUB NATRYSKU, W KTOREJ ZABRANIA SIE MONTOWAC URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
6. WYKONAC MSW (MIEJSCOWA SZYNE WYROWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY PODEACZYC WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE WYKONANE Z MATERIALOW
PRZEWODZACYCH.

SZYNE NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM PE ROZDZIELNICY TM PRZEWODEM LGY4MM.

7. W MIARE MOZLIWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.

REWIZJA NR 2: |

REWIZJA NR 1: |

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA C + HO aR s.c. |
PROJEKTOWA P + q X . l'IJ
adres: ul. Sowinskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
"SCHRONISKO DLA KOBIET” PRZY UL.
PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE
PROJEKT:
ADRES: UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN
NR EWIDENCYINY [154/3; OBREB DABIE 195
DZIALKI
INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN
— ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT [ mqr inz. Piotr Markowski
upr. ZAP/0218/POOE/TT w spec. instalacje elektryczne]
|SPRAWDZAJACY | mqr inz. Mariusz_Pigtkowski
upr. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. instalacje elekiryczng
YL SCHEMAT ROZDZIELNICY R-2
RYSUNKU/SKALA 1:100
DATA: sierpien 2019
NR. RYSUNKU

NR STRONY
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